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Water hammer adalah fenomena terjadinya fluktuasi 
tekanan yang timbul akibat peningkatan dan penurunan kecepatan 
aliran dalam pipa secara tiba-tiba. Hal ini biasanya diakibatkan 
oleh penutupan valve yang cepat, matinya pompa karena 
padamnya listrik maupun kegagalan operasi pada pompa. 
Fenomena tersebut memiliki dampak negatif pada sistem 
perpipaan dengan selang waktu tertentu dan dampak yang 
ditimbulkan terjadi seketika itu juga. Penanganan yang tidak tepat 
terhadap dampak tersebut akan mengakibatkan fluktuasi tekanan 
yang dapat menyebabkan rusaknya atau pecahnya pipa utama 
sehingga mengakibatkan seluruh peralatan harus dimatikan. Pada 
dasarnya banyak alat yang dapat digunakan untuk mereduksi 
lonjakan tekanan yang diakibatkan oleh water hammer, tetapi 
penelitian ini hanya memfokuskan pada gas accumulator dan 
surge tank saja 
 Pada penelitian ini, pemodelan sistem perpipaan 
dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak AFT Impulse 4.0. 
Sistem perpipaan yang disimulasikan menggunakan sistem 
proteksi water hammer (gas accumulator) pada kondisi aktual di 
unit IPAM Karang Pilang 1 PT PDAM Surya Sembada Surabaya 
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dan pemasangan surge tank sebagai pengganti dari gas 
accumulator. Penelitian ini juga melakukan variasi yaitu, pada 
surge tank dilakukan variasi liquid height level. Analisa yang 
dilakukan untuk mempelajari fenomena water hammer pada saat 
kondisi pompa gagal beroperasi. Hal ini untuk melihat dampak 
dari pemasangan gas acumulator dan surge tank yang telah di 
variasikan terhadap efek dari fenomena water hammer. Variasi 
liquid height level pada surge tank, yaitu 0m hingga 6m. 
 Hasil yang didapatkan pada simulasi berupa plot grafik 
dari fluktuasi tekanan yang terjadi pada sistem perpipaan.  
Berdasarkan hasil perbandingan simulasi transient antara gas 
accumulator da surge tank yang di variasikan liquid high level-nya 
memeberikan hasil perbedaan yang cukup berarti, yakni pada 
pemodelan 1 pompa mengalami kegagalan operasi gas 
accumulator menghasilkan tekanan maksimum yang lebih rendah 
dari surge tank dengan liquid high level setinggi 0 meter, 2 meter, 
4 meter dan 6 meter. Sedangkan pada variasi liquid high level 1 
meter, 3 meter dan 5 meter surge tank memiliki tekanan maksimum 
lebih rendah dari gas accumulator. 
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 water hammer phenomenon is a phenomenon of the 
occurrence of pressure fluctuations arising from the increase and 
decrease in the flow velocity in the piping that occur suddenly.. 
This is caused by the power outage, closing the valve as quickly or 
there is a failure in the operation of the pump itself. This 
phenomenon has a negative impact on the pipeline system with 
specified intervals and impacts occur at once. Improper handling 
of the impact will result in pressure fluctuations that may cause 
damage or rupture of the main pipe resulting in all equipment 
being shut down. Basically a lot of tools can be used to reduce the 
pressure bump caused by water hammer, but this research only 
focuses on gas accumulator and surge tank only 
 In this research, modeling of piping system is done by 
using AFT Impulse 4.0 software. The piping system is simulated 
using water hammer protection system (gas accumulator) at actual 
condition in unit of IPAM Karang Pilang 1 PT PDAM Surya 
Sembada Surabaya and installation of surge tank as an alternative 
of gas accumulator. This research also conducted a variation of 
liquid high level on surge tank. The analysis was conducted to 
study the phenomenon of water hammer when the pump condition 
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failed to operate. This is to see the impact of the installation of  gas 
accumulator and surge tank that have been varied on the effects of 
water hammer phenomena. Variation of liquid height level at surge 
tank, is 0m to 6m. 
 The results obtained in the simulation of the graph plot of 
the pressure fluctuations that occur in the piping system. Based on 
the result of transient simulation comparison between gas 
accumulator and surge tank which varied the height of liquid high 
level its giving result of significant difference, that is in modeling 
1 pump failure gas accumulator operation produce maximum 
pressure lower than surge tank with a height of liquid high level 
are 0 meters, 2 meters, 4 meters and 6 meters. While the variation 
of liquid high level 1 meter, 3 meter and 5 meter in surge tank has 
a maximum pressure lower than gas accumulator 
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1.1 Latar Belakang 
 Water hammer adalah fenomena terjadinya fluktuasi 
tekanan yang timbul akibat peningkatan dan penurunan tekanan 
dalam pipa secara tiba-tiba. Hal ini biasanya diakibatkan oleh 
penutupan valve yang cepat, matinya pompa karena padamnya 
listrik maupun kegagalan operasi pada pompa. Fenomena tersebut 
memiliki dampak negatif pada sistem perpipaan dengan selang 
waktu tertentu dan dampak yang ditimbulkan terjadi seketika itu 
juga. Penanganan yang tidak tepat terhadap dampak tersebut akan 
mengakibatkan fluktuasi tekanan yang dapat menyebabkan 
rusaknya atau pecahnya pipa utama sehingga mengakibatkan 
seluruh peralatan harus dimatikan. 
 Rumah pompa unit Instalasi Pengolahan Air Minum 
(IPAM) Karang Pilang milik PT PDAM Surya Sembada Surabaya, 
adalah salah satu unit yang bergerak dalam sektor produksi dan 
juga distribusi air bersih untuk daerah Surabaya dan sekitarnya. 
Unit IPAM Karang Pilang ini memiliki 3 rumah pompa 
(forwarding) yang memiliki instalasi perpipaan yang berbeda 
dengan sistem proteksi water hammer yang berbeda pula. Untuk 
rumah pompa IPAM Karang Pilang 1 menggunakan alat proteksi 
water hammer berupa gas accumulator, rumah pompa IPAM 
Karang Pilang 3 menggunakan alat proteksi water hammer berupa 
surge tank, sedangkan untuk rumah pompa IPAM Karang Pilang 2 
menggunakan alat proteksi water hammer berupa penambahan 
flywheel pada instalasi pompa produksinya. Setiap proteksi 
diletakkan pada bagian discharge pompa. 
 Sebelumnya fenomena water hammer sudah pernah 
dianalisa di berbagai instalasi perpipaan, beberapa penelitian 






• Akbar, Marzal Taufiq (2009) 
Melakukan analisa mengenai simulasi sistem proteksi 
water hammer pada transmisi air minum di PDAM 
Probolinggo. Pada penelitiannya Akbar membandingkan 
lonjakan tekanan yang terjadi ketika fenomena water 
hammer terjadi dengan 3 variabel, yaitu tanpa alat 
proteksi, dengan alat proteksi surge tank, dan dengan alat 
proteksi gas accumulator. Dari hasil simulasinya yang 
menggunakan software AFT Impulse 4.0 menyimpulkan 
bahwa alat proteksi yang tepat digunakan pada instalasi 
tersebut adalah surge tank, karena dapat mengurangi 
fluktuasi tekanan lebih baik dari pada gas accumulator. 
• Fitriani (2012) 
Melakukan analisa yang sama seperti Akbar (2009) 
dengan studi kasus pada Bandara internasional Juanda 
dengan skenario pompa mengalami trip. Hasil simulasi 
dengan menggunakan software AFT Impulse 4.0 
menyimpulkan bahwa surge tank lebih mampu mereduksi 
lonjakan tekanan akibat fenomena water hammer 
dibandingkan gas accumulator. 
• Ferdiansyah,Pangki (2017) 
Melakukan evaluasi unjuk kerja sistem proteksi water 
hammer gas accumulator dan surge tank (studi kasus 
rumah pompa IPAM Karang Pilang 3) dengan variasi 
volume pada gas accumulator dan liquid high level pada 
surge tank. Setelah disimulasikan dengan software AFT 
Impulse 4.0 hasil terbaik dari variasi volume gas 
accumulator dan variasi liquid high level pada surge tank 
ternyata gas accumulator lebih mampu mereduksi 
lonjakan tekanan dengan skenario water hammer 1 pompa 
mengalami trip, 1 pompa standby dan 1 pompa running 
secara normal. 
Ada dua hal yang melatarbelakangi penulis dalam 
membuat penelitian ini yaitu adanya perbedaan hasil evaluasi dan 
analisa mengenai sistem proteksi water hammer surge tank dan gas 
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accumulator serta belum pernah dilakukannya evaluasi pengaruh 
water hammer pada unit rumah pompa IPAM Karang Pilang 1. 
Sehingga penulis ingin membandingkan sistem proteksi yang 
sudah ada pada instalasi rumah pompa IPAM Karang Pilang 1, 
yaitu gas accumulator dengan surge tank. Surge tank ini juga akan 
di variasikan Liquid High Level (LHL) secara numerik. 
 
1.2 Perumusan Masalah 
 Penelitian ini memodelkan salah satu pompa yang tiba-tiba 
mengalami kegagalan dengan menggunakan alat proteksi gas 
accumulator dan surge tank. Pemilihan alat proteksi water hammer 
akan mempengaruhi ketahanan sistem terhadap dampak water 
hammer yang timbul. Penggunaan surge tank dan gas acumulator 
pada daerah discharge rumah pompa akan mempengaruhi 
ketahanan komponen perpipaan dalam melawan lonjakan tekanan 
yang terjadi akibat efek water hammer ketika pompa gagal 
beroperasi. Ketinggian fluida pada surge tank sangat berpengaruh 
dalam meredam lonjakan tekanan yang terjadi. Sehingga aliran 
balik yang menuju pompa dapat diredam serta dampak water 
hammer dapat direduksi. Perbedaan ketinggian fluida pada surge 
tank dan penggunaan alat proteksi yang sudah terpasang pada 
instalasi dalam keadaan aktual yaitu gas accumulator menjadi 
acuan dalam pada penelitian ini. 
 Sedangkan belum pernah dilakukannya  evaluasi ada pada 
instalasi rumah pompa IPAM Karang Pilang 1,menjadi 
landasan pemilihan instalasi dilakukannya penilitian ini. 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Batasan masalah diperlukan untuk memperoleh hasil 
permodelan yang tepat, batasan yang digunakan antara lain: 
1. Analisa dilakukan pada saat kondisi aliran transient 
2. Jarak antara gas accumulator dan surge tank terhadap 
rumah pompa sama 
3. Surge tank memiliki spesifikasi tinngi 6742 mm dan 
berdiameter 3000 mm 
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4. Variasi liquid high level dimulai dari 0 meter (100% tangki 
berisi udara bertekanan) hingga 6 meter. 
5. Kesimpulan yang didapat hanya digunakan untuk studi 
kasus khusus di instalasi rumah pompa IPAm Karang 
Pilang 1  
 
1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari pemodelan ini adalah: 
1. Mengetahui fenomena water hammer yang terjadi pada 
sistem perpipaan transmisi air minum 
2. Mempelajari fluktuasi tekanan pada sistem perpipaan 
menggunakan alat proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank 
3. Mempelajari fluktuasi tekanan pada sistem perpipaan 
dengan menggunakan variasi liquid high level surge tank, 
yaitu 0 meter, 1 meter,2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 
dan 6 meter. 
4. Mempelajari perbandingan fluktuasi lonjakan tekanan 
antara surge tank dan gas accumulator. 
5. Mengevaluasi jenis proteksi yang paling tepat untuk 
mereduksi water hammer. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari pelaksanaan kajian ini antara lain: 
1. Mengetahui pengaruh gas accumulator dan surge tank 
terhadap water hammer pada sistem perpipaan, sehingga 
dapat menanggulangi kerusakan sistem perpipaan ketika 
terjadi water hammer.  
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia industri 








1.6 Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan proposal tugas akhir ini terbagi 
menjadi beberapa bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang permasalahan, 
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi teori-teori yang mendukung 
penelitian secara umum, sistem instalasi perpipaan yang 
diteliti, dasar teori water hammer, fenomena water 
hammer, penyebab dan pencegahan water hammer, 
software AFT Impulse 4.0, metode karakteristik, sistem 
proteksi water hammer yang digunakan serta kajian-kajian 
terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. 
BAB III METODOLOGI 
Bab ini terdiri atas penjelasan tentang prosedur 
analisa dan data-data yang diperoleh dari rumah pompa 
unit IPAM Karang Pilang 1 – PT PDAM Surya Sembada 
Surabaya. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi tentang data instalasi jaringan 
perpipaan, analisa sistem pada kondisi steady, data grafik 
hasil simulasi untuk setiap skema pemodelan dan scenario 
operasi pompa serta perhitungan tebal pipa yang 
direkomendasikan untuk sistem perpipaan dalam menahan 
tekanan maksimum akibat efek water hammer. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisa 
serta saran yang perlu diberikan dari hasil perhitungan dan 







Berisi tentang referensi – referensi yang terkait 
dengan materi pembahasan, berupa buku, jurnal terdahulu, 
maupun website yang dijadikan acuan. 
LAMPIRAN 
Berisi tentang data-data tambahan yang 








2.1 Dasar Teori Water Hammer 
 Water hammer adalah aliran fluida yang berhenti 
mendadak menimbulkan kenaikan tekanan yang sangat tajam 
sehingga menyerupai suatu pukulan. Fenomena keadaan unsteady 
ini dapat dikatakan sebagai perubahan energi kinetic dan energi 
tekanan yang bisa menjadi positif atau negatif. Efek negatif yang 
dihasilkan oleh fenomena tersebut diantaranya adalah merusak 
valve, menimbulkan getaran pada pipa, menggetarkan tumpuan 
pipa, menyebabkan kavitasi pada impeller pompa, dan 
memperpendek umur pemakaian peralatan. Perubahan tekanan 
bangkitan yang terlalu besar dapat menyebabkan pipa menjadi 
rusak atau pecah. Fenomena water hammer dapat terjadi hampir di 
setiap sistem instalasi perpipaan. Fenomena ini mempunyai 
dampak buruk apabila sistem perpipaan tersebut tidak 
memperhatikan akibat dari water hammer. 
 Fenomena dalam sistem perpipaan mempunyai dampak 
negatif dengan selang waktu tertentu, water hammer adalah 
fenomena dimana dampak yang ditimbulkan terjadi seketika itu 
juga. Penanggulangan yang tidak tepat terhadap dampak tersebut 
dapat mengakibatkan instalasi tersebut harus dimatikan 
(shutdown). Misalnya bila sebuah pompa sedang bekerja tiba-tiba 
mati (karena dimatikan atau listrik padam), maka aliran air akan 
terhalang impeller sehingga mengalami perlambatan yang 
mendadak. Disini terjadi lonjakan tekanan yang pada pompa dan 
pipa seperti peristiwa penutupan katup secara tiba-tiba. Lonjakan 
tekanan juga dapat terjadi jia pompa dijalankan dengan tiba-tiba 
atau katup dibuka secara cepat. Besarnya lonjakan atau jatuhnya 
tekanan karena benturan air, tergantung pada laju perubahan 
kevepatan aliran. Dalam hal katup tergantung pada kecepatan 
penutupan katup atau pembukaan  katup dan dalam hal pompa 
tergantung cara menjalankan dan menghentikan pompa. Selain itu 





faktor-faktor yang sangat menentukan besarnya lonjakkan atau 
jatuhnya tekanan karena pukulan air. 
 
2.2 Fenomena Water hammer 
 
        (a)                                    (b) 
 
  (c)                         (d) 
Gambar 2.1 Skema Fenomena Water hammer Setelah Penutupan 
Valve Pada (a) 0 ≤ t ≤ L/a, (b) L/a ≤ t ≤ 2L/a, (c) 2L/a 
≤ t ≤ 3L/a, dan (d) 3L/a ≤ t ≤ 4L/a 
 
Tahap 1 fase A : 0 < t < L/a 
 Tahap pertama terjadi setelah katup telah ditutup tetapi 
sebelum gelombang yang dihasilkan telah melakukan perjalanan 
sepanjang pipa dan mencapai reservoir (lihat gambar 2.1). 
Gelombang bergerak pada kecepatan ɑ, bergerak dari katup ke 





bergerak dari kanan ke kiri). Fluida dari reservoir dari bagian 
depan gelombang (disebelah kiri) belum terkena efek dari 
penutupan katup, dengan demikian kecepatan dan tekanan tetap 
steady. Sehingga sebelum gelombang mencapai inlet reservoir, 
fluida terus mengalir sepanjang pipa pada kecepatan Vsteady 
meskipun katup ditutup. Bagian pipa ke kanan, dimana gelombang 
telah berlalu karena efek penutupan katup dan dengan demikian 
gerakan fluida telah berhenti (kecepatannya adalah nol). Energi 
kinetik fluida telah diubah menjadi energi potensial dengan 
meningkatkan tekanan fluida dan memperluas diameter pipa (pipa 
terekspansi). Gambar 2.1, tahap A, menunjukkan pada bagian 
kanan pipa mengembang karena efek flida yang berlebihan, dengan 
diameter asli di sebelah kiri. 
 
Tahap 2 fase B : L/a < t < 2L/a 
Tahap kedua terjadi setelah gelombang telah tercermin 
dari inlet reservoir, gelombang bergerak kembali mnuju katup. 
Gelombang masih bergerak pada kecepatan ɑ dan fluida bergerak 
dari reservoir ke katup (lihat gambar 2.1, Tahap B). Fluida 
reservoir dari bagian depan gelombang (disebelah kiri) terkena 
efek dari penutupan katup. Selanjutnya, tekanan tinggi yang 
dibangun selama tahap A mengakibatkan kelebihan cairan dalam 
pipa. Selama tahap B cairan ini dikeluarkan ke satu-satunya tempat 
yang bisa menerimanya yaitu reservoir upstream. Dengan 
demikian aliran balik terjadi untuk mengembalikan tekanan ke 
tingkat steady. Fluida downstream dari bagian depan gelombang 
(disebelah kanan) belum sampai ke bagian upstream reservoir, 
sehingga fluida tetap pada tekanan tinggi dan kecepatan nol. 
 
Tahap 3 fase : 2L/a < t < 3L/a 
Tahap ketiga terjadi setelah gelombang telah tercermin 
telah tercermin dari inlet reservoir yang bergerak kembali ke 
reservoir (lihat gambar 2.1, Tahap C). Gelombang masih bergerak 
padakecepatan ɑ. Pipa berusaha untuk membangun keseimbangan 





tekanan tinggi. Selama tahap C tekanan turun dibawah nilai stabil. 
Penurunan tekanan besarnya sama dengan kenaikan tekanan pada 
tahap A, tetapi berlawanan tanda. Gelombang melewati pipa 
selama fase C, gerakan fluida berhenti dan tekanan berkurang. 
 
Tahap 4 fase D : 3L/a < t < 4L/a  
Tahap keempat terjadi setelah gelombang telah tercermin 
dari inlet reservoir untuk kedua kalinya dan bergerak kembali 
menuju katup (lihat gambar 2.1, Tahap D). Fluida upstream dari 
bagan depan gelombang (di sebelah kiri) telah kembali ke nilai-
nilai kecepatan dan tekanan yang stabil. Fluida downstream dari 
bagian depan gelombang (di sebelah kanan) masih pada tekanan 
rendah. Tahap keempat terjadi setelah gelombang tercermin dari 
inlet reservoir untuk kedua kalinya, perjalanan kembali ke katup 
dan tercermin dari katup, dan sekarang bergerak kembali ke 
reservoir (lihat gambar 2.1, Tahap C). Gelombang masih bergerak 
pada kecepatan ɑ. Setelah gelombang mencapai katup untuk kedua 
kalinya, keempat fase ini akan berulan. Jika pipa tidak ada gesekan, 
gerakan gelombang akan berlanjut tanpa henti. Jika terdapat efek 
gesekan pada pipa maka kecepatan gelombang akan berkurang dari 
waktu ke waktu dan gerak akhirnya berhenti sama sekali 
 
2.3 Penyebab Water hammer 
Pada sistem transportasi air hampir tidak pernah dalam 
kondisi steady. Tekanan dan arus aliran yang berubah-ubah sebagai 
akibat dari perubahan permintaan air, pemadaman listrik, 
kerusakan peralatan dan lain- lain. Perubahan kecepatan aliran 
tersebut dapat lebih tinggi maupun lebih rendah dari kecepatan 
aliran mula-mula. Perubahan kecepatan aliran air yang sangat cepat 










Penyebab water hammer sangat banyak, namun secara 
umum ada 4 (empat) penyebab terjadinya water hammer yaitu: 
1. Pengoperasian pompa. 
Pengoperasian pompa dapat mengakibatkan peningkatan 
tekanan secara mendadak dan akhirnya menyebabkan 
fenomena water hammer.  
2. Kegagalan pompa beroperasi. 
Kegagalan pompa beroperasi bisa disebabkan pemadaman 
listrik, rusaknya pompa dan lain-lain. Kegagalan pompa 
dapat menyebabkan turunnya tekanan di daerah discharge 
pompa, penurunan tekanan tersebut diikuti dengan 
fluktuasi tekanan yang berosilasi sehingga mengakibatkan 
fenomena water hammer. 
3. Penutupan dan pembukaan valve. 
Penutupan dan pembukaan valve dapat merubah kecepatan 
aliran fluida dalam pipa dan perubahan kecepatan tersebut 
dapat lebih tinggi maupun lebih rendah dari kecepatan 
awal fluida. Perubahan kecepatan aliran  tersebut akan 
menyebabkan water hammer. 
4 Pengoperasian yang tidak benar. 
Pengoperasian sistem perpipaan yang tidak benar 
mengakibatkan perubahan tekanan mendadak yang 
menimbulkan water hammer. 
 
2.4 Estimasi momen inersia impeller pompa dan motor 
penggerak 
Perhitungan untuk estimasi momen inersia impeller pompa 









Sedangkan perhitungan estimasi momen inersia untuk 
motor penggerak adalah sebagai berikut. 












Ip = momen inersia untuk pompa dan air pada casing  
pompa (kg.m2) 
Im = momen inersia untuk motor penggerak (kg.m2) 
P = daya motor (kW) 
N = putaran motor (rpm) 
 
2.5 Aliran Laminer dan Turbulen 
Aliran suatu fluida dibedakan menjadi dua tipe, yaitu 
aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar yaitu partikel-
partikel fluida yang bergerak secara teratur mengikuti lintasan yang 
sejajar pipa dan bergerak dengan kecepatan yang sama. Aliran ini 
terjadi bila kecepatan kecil dan kekentalan yang besar. Sedangkan 
aliran disebut turbulen bila tiap partikel fluida bergerak mengikuti 
lintasan sembarang di sepanjang pipa dan hanya gerakan rata-rata 
saja yang mengikuti sumbu pipa. Aliran ini terjadi apabila 
kecepatan besar dan kekentalan fluida yang kecil.  
  Koefisien gesekan untuk suatu pipa silindris merupakan 
Bilangan Reynold (Re). Untuk menentukan tipe aliran apakah 
laminar atau turbulen dapat digunakan rumus di bawah ini : 
 
   

DV .
Re =  
 
Dimana : 
Re  = bilangan Reynold 
V
 
= kecepatan aliran fluida (m/s)  
D = diameter dalam pipa (m) 

 
= viskositas kinematik zat cair (m2/s) 
  
Bila :  Re ≤ 2300, aliran bersifat laminar 
  2300 ≤ Re ≤ 4000, aliran bersifat transisi 





 Aliran transisi merupakan dimana aliran dapat bersifat 
laminar atau turbulen tergantung dari kondisi pipa dan aliran. 
 
2.6 Head Effektif Instalasi Pompa 
Merupakan besarnya head yang harus diatasi oleh pompa 
dari seluruh komponen yang ada, diantaranya adalah karena 
perbedaan tekanan, perbedaan kecepatan, perbedaan kerugian 
(kerugian mekanis, volumetris, dinamis dan kerugian listrik). 
Persamaan head instalasi sebagai berikut : 
 
















































Gambar 2.2 Head Efektif Instalasi 
 
2.6.1 Head Statis 
Adalah perbedaan tinggi permukaan fluida pada bagian 
hisap dengan bagian tekan. Head statis tidak dipengaruhi oleh 




















= Head Statis total (m) 
1P   = tekanan pada kondisi suction (Pa) 
2P   = tekanan pada kondisi discharge (Pa) 









dH   = jarak / ketinggian sisi discharge (m) 
sH       = jarak / ketinggian sisi suction (m) 
 
Head statis terdiri dari : 
1. Head tekanan (Pressure Head) 
Merupakan energi yang terdapat di dalam fluida akibat 









 Hp  = Head statis total (m)  
P1  = tekanan pada kondisi suction (Pa) 
P2  = tekanan pada kondisi discharge (Pa) 

















2. Head ketinggian (Elevation Head) 
 Merupakan perbedaan ketinggian dari permukaan fluida 
pada sisi discharge reservoar dan suction reservoar dengan 
acuan garis sumbu tengah pompa.  
 
sdz HHH −=  
 
Dimana : 
zH = Head elevasi (m) 
dH  = jarak / ketinggian sisi discharge (m) 
sH  = jarak / ketinggian sisi suction (m) 
 
Terdapat dua macam ketinggian head instalasi , yaitu: 
a. Suction Lift  
Suction lift adalah jarak vertikal dalam satuan feet atau meter 
dari permukaan fluida yang harus dipompakan terhadap garis 
sumbu tengah pompa. Suction Lift diperoleh mulai dari garis 
tengah sumbu pompa sampai permukaan sumber suplai (suction 
tank). Gambar 2.3 merupakan  contoh instalasi suction Lift.  Nilai 
)( sd HH −  bernilai positif (+), karena permukaan zat cair pada sisi 


















b. Suction Head 
Suction head adalah jarak vertikal dalam satuan feet atau 
meter dari garis sumbu tengah pompa hingga ketinggian fluida 
yang dipompakan. Suction head diperoleh mulai dari permukaan 
sumber suplai (suction tank) yang berada di atas garis tengah 
sumbu pompa. Gambar 2.4 merupakan  contoh instalasi suction 
head. Nilai )( sd HH −  bernilai negatif (-) , karena permukaan zat 












Gambar 2.4 Instalasi Suction Head 
 
2.6.2  Head Dinamis 
Head dinamis adalah head yang terdiri dari velocity head 
dan head loss. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada persamaan 






















 dinH  = Head dinamis (m) 
 LTH  = kerugian tinggi tekan (m) 





sV = kecepatan aliran suction (m/s) 
g  = percepatan gravitasi (9,81 m/s2) 
 
➢ Head dinamis terdiri dari : 
1) Velocity Head   
adalah head yang disebabkan karena adanya perbedaan 
kecepatan yang keluar dari suction reservoar dan masuk ke dalam 
discharge reservoar. Velocity head ini dapat dihitung dengan 















dV = kecepatan aliran discharge (m/s) 
sV = kecepatan aliran suction (m/s) 
  g = percepatan gravitasi (9,81 m/s2) 
 
2) Total Kerugian Tinggi-Tekan (Head Loss Total) 
Head Loss Total (total kerugian tinggi tekan) merupakan 
jumlah suatu kerugian yang dialami aliran fluida selama 
bersirkulasi dimana kerugian itu tergantung pada geometri 
penampang saluran dan parameter-parameter fluida serta aliran itu 
sendiri. Kerugian tinggi tekan (Head loss) dapat dibedakan atas, 
kerugian dalam pipa (major losses) dan kerugian pada perubahan 
geometri (minor losses). Untuk persamaan total kerugian tinggi 


































2.a)  Head Loss Mayor  
Kerugian aliran fluida yang disebabkan oleh gesekan yang 
terjadi antara fluida dengan dinding pipa atau perubahan kecepatan 
yang dialami oleh aliran fluida ( kerugian kecil ).  
Kerugian head akibat gesekan dapat dihitung dengan 
menggunakan salah satu dari rumus  berikut : 
 












  H l
= kerugian head karena gesekan (m) 
f    = faktor gesekan  
D    = diameter pipa (m) 
V    = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 
  g   = gravitasi bumi (9,81 m/s2)  
 
 Untuk aliran laminar, faktor gesekan dapat diyatakan 







Untuk aliran turbulen, faktor gesekan dibedakan menjadi : 
a. Untuk pipa halus, hubungan antara bilangan reynold dengan 
faktor gesekan : 
Blasius  : 
25,0Re
316,0
=f    
 






b. Untuk pipa kasar dan halus , hubungan antara bilangan 






















Untuk menggunakan persamaan ini dilakukan dengan 
menggunakan iterasi yang membuat harga f dapat lebih akurat. 
Adapun cara lain untuk mempermudah mencari harga friction 
factor (f), dapat menggunakan moody diagram dengan fungsi 
reynold number (Re) dan e/d terhadap friction factor ( f ).  
Persamaan Colebrook-White berlaku untuk seluruh kisaran aliran 
non laminar dalam diagram moody. 
 
 
Gambar 2.5 Moody Diagram 






2.b)  Head Loss Minor 
Selain kerugian head loss mayor, juga terdapat kerugian 
energi karena perubahan menampang pipa, entrance, sambungan, 
elbow, katup, dan asesoris perpipaan lainnya yang disebut dengan 












 V  = kecepatan aliran dalam pipa (m/s) 
g  = gravitasi bumi (9,81 m/s2)  
K = koefisien kerugian (minor losses) pipa 

















2.7 Proteksi Water hammer 
Proteksi atau perlindungan terhadap sistem perpipaan dari 
water hammer merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk 
menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada komponen 
penyusunnya. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk 
memeberikan proteksi terhadap terjadinya water hammer. Gas 
accumulator dan surge tank merupakan aternatif yang biasa 
digunakan, dasar pemilihan surge tank dan gas accumulator 






• Gas accumulator dan surge tank merupakan alat proteksi 
water hammer yang dapat mengontrol tekanan maksimum dan 
minimum 
• Gas accumulator dan surge tank memeiliki respon yang 
paling baik terhadap perubahan tekanan dari pada alat proteksi 
water hammer lainnya. 
 
2.7.1 Teori Gas Accumulator 
Gas accumulator adalah alat proteksi yang berfungsi untuk 
mencegah terjadinya fluktuasi tekanan yang terjadi dalam sistem 
perpipaan akibat adanya aliran yang terhenti secara mendadak. Gas 
accumulator memiliki pengaturan jumlah air dan udara yang harus 
ada dalam tangki, ketika kondisi di dalam tangki kekurangan air 
maka release valve akan terbuka sehingga air di dalam tangki akan 
naik sedangkan apabila kondisi di dalam tangki kelebihan air maka 
udara diinjeksikan ke dalam tangki sehingga jumlah udara dan air 
di dalam tangki tetap terjaga. Gambar gas accumulator secara 
umum dapat dilihat pada gambar dibawah: 
 
 
Gambar 2.6 Gas Accumulator 
 
Salah satu tipe dari gas accumulator, yaitu bladder 
accumulator. Cara kerjanya adalah ketika tekanan naik, air akan 
masuk ke dalam gas accumulator sehingga bladder akan 
terkompresi dan menyebabkan udara bertekanan dibuang ke 
atmosfer. Lalu tekanan akan turun sepersekian detik sehingga 
bladder dalam kondisi ekspansi dan mendorong air untuk keluar 





terus menerus hingga energi dari gelombang semakin mengecil dan 
hilang. Selain itu, poppet valve juga berfungsi mereduksi 
gelombang tekanan fluida akibat water hammer karena memiliki 
friction factor yang besar sehingga gelombang tekanan tidak 
langsung menghantam bladder. 
 
 Proses kompresi dan ekspansi di dalam gas accumulator 
berlangsung sesuai hukum Boyle-Mariotte, yaitu: 
 
𝑃𝑜. 𝑉𝑜𝑛= P1.V1n = P2.V2n 
 
Keterangan: 
P  = tekanan gas accumulator (bar) 
V  = volume gas dalam gas accumulator (m3) 
n  = politropik konstan. 
 
Berikut merupakan gambar cara kerja dari gas 
accumulator mulai saat tidak ada beban hingga terjadinya proses 
kompresi dan ekspansi sampai energi tekanan berkurang. 
Gambar 2.7  Bladder Gas Accumulator 
   
2.7.2  Teori Surge tank 
Surge tank (reservoir tambahan), yaitu alat proteksi yang 
berfungsi untuk mencegah terjadinya fluktuasi tekanan yang terjadi 
dalam sistem perpipaan akibat adanya aliran yang berhenti tiba-
tiba. Surge tank digunaan untuk melindungi instalasi perpipaan 





sering surge tank digunakan dalam pembangkit dengan ukuran 
pipa besar di aliran relatif tinggi, namun juga dapat diterapkan 
untuk berbagai sistem perpipaan lainnya, seperti pengolahan air 
untuk manufaktur, industri otomotif, pengolahan air limbah, 
bahkan pengolahan air bersih.  
   
Fungsi surge tank : 
• Mengurangi kenaikan tekanan akibat water hammer 
• Memenuhi tambahan debit 
• Menampung air saat beban tiba-tiba turun 
 
 
Gambar 2.8  Surge tank 
 
 Surge tank digunakan untuk mengurangi tekanan yang 
berlebihan maupun menambah tekanan apabila pada sistem 
kekurangan tekanan. Apabila pada sistem kelebihan tekanan maka 
tekanan tersebut akan ditransmisikan kedalam surge tank, 
sedangkan apabila pada sistem kekurangan tekanan akan 
memberikan kekurangan tekanan dengan cara mensuplai fluida 






2.8 Perangkat Lunak AFT Impulse 4.0 
AFT Impulse merupakan program grafis untuk pemodelan 
water hammer dan surge transient pada instalasi perpipaan yang 
menghubungkan dari proses sederhana sampai proses yang 
kompleks untuk membuat model instalasi water hammer. Program 
ini akan menghitung tekanan transient pada sistem perpipaan 
dengan menggunakan iterasi dan metode matriks. Sedangkan 
metode karakteristik digunakan untuk memecahkan massa 
transient dan persamaan momentum  pada aliran di dalam pipa. 
Pemodelan dengan menggunakan AFT Impulse ini adalah 
sebagai alat bantu untuk melihat dampak yang ditimbulkan akibat 
fenomena aliran transient yang terjadi pada sistem perpipaan 
sehingga mampu dilakukan pertimbangan untuk mengambil 
keputusan di lapangan. Juga sebagai salah satu pendekatan yang 
bisa dijadikan dasar penilaian terhadap interaksi antar komponen 
perpipaan yang ada, dengan demikian bisa dilakukan pencegahan 
untuk menghindari potensi dampak yang ditimbulkan oleh 
fenomena water hammer dan juga sistem transient yang tidak 
diinginkan lainnya. 
 
2.9 Penelitian Terdahulu 
2.9.1 Akbar, Marzal Taufiq (2009) 
Melakukan analisa mengenai simulasi sistem proteksi 
water hammer pada transmisi air minum di PDAM Probolinggo. 
Pada penelitiannya Akbar membandingkan lonjakan tekanan yang 
terjadi ketika fenomena water hammer terjadi dengan 3 variabel, 
yaitu tanpa alat proteksi, dengan alat proteksi surge tank, dan 
dengan alat proteksi gas accumulator. Pipa yang di analisa adaah 
pipa discharge setelah check valve. Dari hasil simulasinya yang 
menggunakan software AFT Impulse 4.0 didapatkan hasil sebagai 
berikut : 
• Tekanan maksimum tanpa penggunaan alat proteksi pada 






• Tekanan maksimum dengan menggunakan surge tank 
pada sisi inlet bertekanan 1310.35 kPa dan 1239.65 kPa 
pada sisi outlet 
• Tekanan maksimum dengan alat proteksi gas accumulator 
pada sisi inlet yaitu 955.55 kPa dan pada sisi outlet 
bertekanan 872.59 kPa 
 
2.9.2 Fitriani (2012) 
Melakukan analisa yang sama seperti Akbar (2009) 
dengan studi kasus pada Bandara internasional Juanda dengan 
skenario pompa mengalami trip. Hasil simulasi dengan 
menggunakan software AFT Impulse 4.0 pada pipa setelah pompa 
menghasilkan hasil sebagai berikut : 
• Tekanan maksimum pada sisi inlet tanpa menggunakan 
alat proteksi, menggunakan surge tank dan menggunakan 
gas accumulator berturut-turut adalah 1581.582 psia, 
426.2572 psia,1543.469 psia 
• Tekanan maksimum pada sisi outlet saat tidak 
menggunakan sistem proteksi, saat menggunakan surge 
tank dan menggunakn gas accumulator masing-masing 
yaitu 1579.744 psia, 421.8176 psia dan 1541,9 psia 
 
2.9.3 Ferdiansyah,Pangki (2017) 
Melakukan evaluasi unjuk kerja sistem proteksi water 
hammer gas accumulator dan surge tank (studi kasus rumah 
pompa IPAM Karang Pilang 3) dengan variasi volume pada gas 
accumulator dan liquid high level pada surge tank. Berikut adalah 
hasil fluktuasi tekanan pada pipa interconnecting : 
• lonjakan tekanan akibat fenomena water hammer dengan 
variasi volume gas accumulator. Terlihat bahwa variasi 
volume 55 liter, 35 liter dan 25 liter memiliki lonjakan 
tekanan maksimum (peak pressure) sebesar 9,3 bar, 9,1 
bar dan 8,9 bar pada saat detik ke-0.1. Meskipun variasi 
volume 55 liter memiliki lonjakan tertinggi tetapi fluktuasi 





variasi volume mengalami penurunan secara bertahap dan 
terjadi beberapa lonjakan kembali pada waktu tertentu. 
• lonjakan tekanan akibat fenomena water hammer antara 
liquid height level 5 meter pada surge tank dan volume gas 
accumulator 55 liter. Terlihat bahwa liquid height level 5 
meter menunjukkan lonjakan tekanan tertinggi dengan 
tekanan maksimum dan minimum sebesar 23,42 bar pada 
saat detik ke-0,19 dan 1,13 bar pada saat detik ke-0,47, 
sedangkan volume gas accumulator 55 liter sebesar 9,7 bar 
pada saat detik ke 0,09 dan 5,75 bar pada saat detik ke-
0,07. Kedua variasi mengalami penurunan tekanan secara 





























3.1 Proses Pemodelan Sistem Perpipaan 
 Penelitian ini mengacu pada instalasi rumah pompa IPAM 
Karang Pilang 1 PT PDAM Surya Sembada Surabaya yang menuju 
ke daerah Wonokitri yang letak reservoir-nya lebih tinggi dari 
reservoir di Karang Pilang. Data awal pemodelan ini adalah skema 
gambar pompa beserta karakteristik perpipaan yang akan 
dimodelkan, seperti halnya karakteristik pompa, spesifikasi pipa, 
spesifikasi junction, spesifikasi fluida, dan spesifikasi alat proteksi 
water hammer. 
Software yang digunakan untuk mensimulasikan 
pemodelan yang akan dibuat dalam penelitian ini dengan metode 
komputasi, yaitu dengan software AFT Impulse 4.0. Kelebihan dari 
software ini adalah lebih praktis, biaya yang relatif murah, hasil 
yang diperoleh lebih cepat dan tidak memerlukan tenaga sehingga 
lebih efisien. Namun metode komputasi ini juga memiliki 
kekurangan, yaitu tetap memerlukan tinjauan dan komparasi dari 
hasil eksperimen (real) agar dihasilkan data yang valid. 
 
a. Buka software AFT Impulse dan akan muncul tampilan 






Gambar 3.1 Tampilan Awal software AFT Impulse 4.0 
 
b. Klik system properties yang belum tercentang pada kolom 
kiri bawah, pilih AFT Standard dan pilih fluida yang 
dibutuhkan lalu klik Add to model dan isi temperatur dari 
fluida. Setelah itu kik calculate properties dan klik OK. 
 
 




c. Pilih junction yang digunakan di sistem perpipaan seperti 
reservoir, valve, pompa, check valve, tee, branch, dan gas 
accumulator dengan cara drag ke layout. Setelah itu, klik 
icon pipe drawing tool dan klik dari junction satu ke yang 
lain untuk membuat pipa 
 
Gambar 3.3. Permodelan Sistem Perpipaan 
 
d. Isi spesifikasi peralatan dengan cara double-click ikon 
masing-masing junction 
- Reservoir 
Untuk reservoir, spesifikasi yang diisi cukup pada tab 
“reservoir model” yaitu reservoir surface elevation 




Gambar 3.4. Menu Spesifikasi Reservoir 
 
- Valve 
Untuk valve, spesifikasi yang diisi adalah elevation 
inlet, pada tab “loss mode” klik handbook data dan 





Gambar 3.5 Menu Spesifikasi Valve 
 
- Pompa 
Untuk pompa, spesifikasi yang diisi adalah elevation 
inlet, pada tab “pump model” klik pump curve, lalu 
enter curve data. Masukan data dari grafik performa 
pompa ke tabel dan klik OK. Pada tab “transient” lalu 
pilih transient model. Pada tab “optional” lalu pilih 
number of pumps at location lalu pilih sesuai dengan 
tipe pengoperasian pompa, dan pada special condition 






Gambar 3.6 Menu Spesifikasi Pompa 
 
 




Gambar 3.8 Pemilihan Model Transient pada Pompa 
 
 




- Check Valve 
Untuk check valve, spesifikasi yang diisi adalah 
elevation inlet, pada tab “valve model” klik K Factor 
dan isi friction factor. Isi forward velocity of close 
valve dan delta pressure. Lalu klik OK. 
 
 
Gambar 3.10 Menu Spesifikasi Check Valve 
 
- Branch 
Untuk branch, spesifikasi yang diisi adalah elevation 





Gambar 3.11 Menu Spesifikasi Branch 
 
- Tee 
Untuk tee, spesifikasi yang diisi adalah elevation inlet, 
dan pilih pipa yang dihubungkan dan klik OK. 
 
 
Gambar 3.12 Menu Spesifikasi Tee 
36 
 
- Gas Accumulator 
Untuk gas accumulator, spesifikasi yang diisi adalah 
elevation inlet, pada tab “gas accumulator” yang perlu 
diisi adalah polytropic constant, reference gas volume, 
reference gas volume. Lalu klik OK. 
 
 















- Surge Tank 
Pada surge tank spesifikasi yang harus diisi adalah 
elevation inlet, tekanan didalam udara didalam tangki, 
dan luas penamang tangki. Sedangkan pilihan untuk 
memilih LHL berada pada kolom optional. 
 
 
Gambar 3.14 Menu Spesifikasi Surge Tank 
 
 





Untuk pipa, spesifikasi yang diisi pada tab “pipe 
model” yang perlu diisi adalah length, pilih pipe 
material, size, type. Pada tab “fitting&losses” klik 
specify fitting&losses.  Lalu klik OK. 
 
 





Gambar 3.17 Menu Fitting&Losses 
 
e. Klik menu section pipe pada kolom kiri bawah dan klik 





Gambar 3.18 Menu Section Pipes 
 
 




f. Setelah semua properties tercentang biru pada kolom kiri 
bawah, barulah bias dilakukan running program dengan 
cara mengeklik tombol running pada toolbar utama. 
Setelah itu klik OK. 
 
 
Gambar 3.20 Tampilan Program Saat Akan Running 
 













3.2 Pemodelan Dengan Menggunakan Layout 
 
 
Gambar 3.21 Skema Instalasi Perpipaan di Rumah Pompa Unit 
IPAM Karang Pilang 1 PT PDAM Surya Sembada 
Surabaya 
 
 Gambar diatas merupakan pemodelan sesuai dengan 
instalasi perpipaan di rumah pompa unit IPAM Karang Pilang 1 PT 
PDAM Surya Sembada Surabaya mulai dari reservoir air bersih di 
Karang Pilang hingga menuju reservoir di Wonokitri. Dimana 
terdapat total 2 buah pompa yang terpasang dengan keterangan 
hanya 1 buah pompa yang beroperasi dan 1 buah pompa standby. 
Pompa standby dimaksudkan agar apabila terjadi hal yang tidak 
diinginkan, seperti tiba-tiba 1 buah pompa mengalami kendala dan 
harus dimatikan sementara waktu, pompa standby akan 
menggantikan pompa tersebut untuk beroperasi. Berikut adalah 
data-data pada simulasi: 
 
1. Fluida dalam pipa: 
- Fluida : Air pada tekanan 1 atm 
- Suhu : 30˚C 





Tabel 3.1 Karakteristik untuk Fluida Air pada Suhu 30˚C 
Densitas 995.77191 kg/m3 
Viskositas Dinamik 7,91 x 10-4 kg/sec-m 
Bulk Modulus 215013,5 mH2O std. 
2. Spesifikasi Pipa 
Spesifikasi pipa yang digunakan pada pemodelan sistem 
perpipaan IPAM Karang Pilang 1 ini terlampir secara detail 
pada lampiran 1. 
 
3. Spesifikasi Reservoir & Junction: 
Data reservoir dan jenis sambungan perpipaan serta 
elevasinya terlampir pada lampiran 2. 
 
4. Spesifikasi Pompa Produksi: 
Pompa yang digunakan merupakan pompa sentrifugal 
(jenis pompa positive suction) dimana posisi pompa berada 
di bawah posisi reservoir. Terdapat 1 buah pompa yang 
dioperasikan dan didistribusikan menuju reservoir Putat 
Gede dan 1 buah pompa dalam keadaan standby. Berikut 
detailnya : 
o Pompa 1 : memasok permintaan flow rate sebesar 
1030 liter/detik 
o Pompa 2 : pompa standby. 
Dari karakteristik masing-masing pompa operasi, debit 
total yang menuju reservoir di Putat Gede, yaitu 1030 
















Gambar 3.22 Kurva Performa Pompa Sentrifugal Torishima 
CDMV 700x600 
 
5. Spesifikasi Motor Penggerak Pompa Produksi: 
Motor yang digunakan di rumah pompa unit IPAM 
Karang Pilang 1 merupakan elektro motor yang terhubung 
secara vertikal dengan masing-masing pompa produksi. 
Berikut karakteristik motor penggerak pompa: 
Merk Toroshima 
Tipe CDMV 700x600  
Nomor Seri P501018 
Jenis Sentrifugal 
Kapasitas 1030 liter/detik 
Head 44 m 
45 
 
Tabel 3.3 Spesifikasi Elektro Motor Penggerak Pompa di IPAM 
Karang Pilang 1 PT PDAM Surya Sembada  
Merk Hyundai 
Tipe HLA 7636-6 
Nomor Seri 88 MSTV 0339 
Daya 800 kW 
Voltase 6000 V 
Ampere 91 A 
Putaran 990 rpm 
 
6. Alat Proteksi Water Hammer 
1. Spesifikasi Bladder Accumulator 
Pada rumah pompa Unit IPAM Karang Pilang 1 
menggunakan alat proteksi water hammer berupa gas 
accumulator yang diletakkan sejauh 25 meter dari rumah 
pompa. Spesifikasi dan skema gas accumulator yang 
digunakan Karang Pilang 1 ditunjukkan dibawah ini: 
 
Tabel 3.4 Spesifikasi Gas Accumulator di IPAM Karang Pilang 1 
PT PDAM Surya Sembada Surabaya 
Tekanan Kerja 10,5 bar 
Kapasitas 53 m3 




Gambar gas accumulator secara umum dapat dilihat pada 
gambar dibawah: 
Gambar 3.23 Skema Gas Accumulator 
 
2.  Spesifikasi Surge Tank  
Untuk spesifikasi surge tank mengikuti surge tank  yang 
terpasang pada rumah pompa Unit IPAM Karang Pilang 3. 
Spesifikasi dan skema surge tank yang digunakan Karang 
Pilang 3 ditunjukkan di bawah ini : 
Tabel 3.5 Spesifikasi Surge tank di IPAM Karang Pilang 3 PT     
PDAM Surya Sembada Surabaya 
A Tank Height 6742 mm 
B Liquid Height Level - 
C Connector Pipe Elevation Change 640 mm 
D Elevation 7000 mm 
E Connector Pipe 500 mm 





Gambar 3.24 Skema Surge tank 
 
Pada kondisi aktual, surge tank di unit IPAM Karang 
Pilang 1 PT PDAM Sembada Surabaya  berada pada jarak L 
= 25 meter dari forwarding dengan tank cross-sectional area 
7068584 mm2. Variasi level ketinggian  fluida (air) dalam 
surge tank merupakan pilihan untuk penelitian ini. Agar 
ketinggian air tidak berfluktuasi (stabil) di dalam surge tank 
maka tekanan pada discharge pompa dan tekanan pada surge 
tank harus sama. Tetapi karena keterbatasan kemampuan dari 
software, tekanan maksimum yang dapat di-input terbatas. 
Berikut variasi level ketinggian air yang di-input pada 
software :  
 
Tabel 3.6 Variasi Liquid Height Level Pada Surge tank di 





Variasi 1 0 
Variasi 2 1 
Variasi 3 2 
Variasi 4 3 
Variasi 5 4 
Variasi 6 5 




3.3 Skema Pemodelan Sistem Perpipaan pada Simulasi 
Untuk melihat pengaruh serta karakteristik dari alat 
proteksi water hammer yang digunakan, maka pada simulasi ini 
dilakukan skema pemodelan sistem perpipaan sebagai berikut: 
 
 




Gambar 3.26 Layout Pemodelan Instalasi Perpipaan dengan Surge 
Tank 
 
3.4 Skenario Operasi Pompa 
 Setiap pompa mampu mengalirkan fluida dengan debit 
1030 liter/detik. Pada skema operasi yang diterapkan di rumah 
pompa (forwarding) unit IPAM Karang Pilang 1 menuju Putat 
Gede, hanya 1 pompa yang beroperasi (1030 liter/detik). 
Pemodelan penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi sistem 
proteksi water hammer pada kondisi ekstrim, misalnya pompa mati 
tiba-tiba dikarenakan aliran listrik yang bermasalah, jadwal 





3.4.1 Skenario 1 Pompa on yang tiba-tiba off (Trip dengan 
Inersia tanpa Aliran Balik) dengan Gas Accumulator 
 
 
Gambar 3.27  Skenario Simulasi dengan Kondisi 1 Pompa on 
yang tiba-tiba off  Dengan Gas Accumulator 
  
 Pada gambar 3.8 merupakan skenario yang menjelaskan 
bahwa pompa 1 yang beroperasi dan tiba-tiba mengalami 
kegagalan atau trip dengan inersia tanpa adanya aliran balik 
(kondisi transient) sedangkan pompa 2 pada kondisi standby. 
Analisa pemodelan dilakukan menggunakan alat proteksi water 
hammer, gas accumulator. 
 
3.4.2 Skenario 1 Pompa on yang tiba-tiba off (Trip dengan 
Inersia tanpa Aliran Balik) dengan Surge Tank 
 
 
Gambar 3.28  Skenario Simulasi dengan Kondisi 1 Pompa on 
yang tiba-tiba off dengan Surge Tank 
 
 Pada gambar 3.9 merupakan skenario yang menjelaskan 
bahwa pompa 1 yang beroperasi dan tiba-tiba mengalami 





(kondisi transient) sedangkan pompa 2 pada kondisi standby. 
Analisa pemodelan dilakukan dengan menggunakan sistem 
proteksi surge tank. 
 
3.5 Titik Analisa Permodelan Sistem Perpipaan 
Analisa permodelan instalasi perpipaan pada simulasi 
dilakukan pada beberapa titik yang terkena dampak utama dari 
water hammer. Daerah yang dipilih untuk dianalisa merupakan 
daerah utama yang terkena dampak utama saat terjadinya 
fenomena water hammer seperti halnya pada bagian discharge 
pompa, interconnection discharge pipa, dan daerah proteksi water 
hammer. Titik yang dianalisa akan digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3.29 Titik Analisa pada Simulasi dengan Skenario 1 




Gambar 3.30 Titik Analisa pada Simulasi dengan Skenario 1 





 Detail titik analisa tersebut dijelaskan pada tabel dibawah: 
 
Tabel 3.7 Detail Titik Analisa pada Simulasi dengan Skenario 1 
Pompa dengan Proteksi Surge Tank 
No Warna Titik Nomor Pipa Posisi Pipa 
1  P4 Discharge pompa 1 
2  P6 Setelah check valve 
3  P18 Setelah elbow 
 
 Titik analisa dilakukan pada pipa P4 inlet untuk melihat 
dampak yang terjadi pada daerah discharge pompa yang 
mengalami trip secara tiba-tiba. Selain itu, pipa P6 adalah pipa 
setelah check valve karena check valve juga berperan dalam 
meredam water hammer sebelum memasuki pompa utama 
sehinggga P6 rentan mengalami lonjakan tekanan saat terjadi water 
hammer. Oleh karena itu daerah ini sangat penting dianalisa 
mengingat kemungkinan terjadi lonjakan tekanan sangat tinggi. 
Sedangkan titik analisa pada P18 dianalisa untuk melihat kondisi 
fluktuasi tekanan pada saat water hammer terjadi, mengingat pipa 
ini adalah pipa yang terdekat dengan alat proteksi yang akan 
dipasangi dan bertugas meredam lonjakan tekanan sehingga pada 
akhirnya dapat dilakukan perbandingan dengan kondisi fluktuasi 
tekanan di pipa-pipa dekat discharge pompa. 
 Titik-titik ini merupakan titik yang akan dianalisa akibat 
terjadinya fenomena water hammer dengan proteksi surge tank 
karena pada titik tersebut mengalami lonjakan dan fluktuasi 





















- Spesifikasi pipa 
- Spesifikasi junction 
- Spesifikasi fluida 
- Spesifikasi proteksi 
water hammer 
- Karakteristik pompa 
Membuat pemodelan dengan gas 
accumulator dengan spesifikasi 
yang ada serta jarak yang telah 
ditentukan 





dengan surge tank sebagai 
alat proteksi 
Data output 
- Tekanan maksimum dan 
minimum pada pipa 4, 6, dan 18 
-  




- Tekanan maksimum dan minimum 
pada pipa 4, 6, dan 18 
  
Membandingkan apakah sistem proteksi  
surge tank  lebih baik dari gas accumulator  
dalam menanggulangi water hammer 
Memvariasikan Liquid High 






HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Data Hasil Simulasi 
 Data hasil simulasi kemudian didapatkan melalui tahap 
running process dari setiap variasi pemodelan yang telah dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya dan 
dilakukan dengan menggunakan bantuan software AFT Impulse 
4.0.  Data yang digunakan dari hasil simulasi meliputi data tekanan 
terhadap waktu untuk setiap skenario pompa serta penggunaan gas 
accumulator dan surge tank yang dimana liquid high level 
divariasikan. 
 Hasil dari simulasi gas accumulator diambil dari hasil 
penelitian yang dilakukan oleh saudari Alda Vionetta Jourdi Putri 
yang menganalisa pengaruh sistem proteksi gas accumulator 
terhadap sistem perpipaan saat terjadinya fenomena water 
hammer, yang juga dilakukan di Unit IPAM Karang Pilang 1 PT 
PDAM Surya Sembada Surabaya. 
 
4.1.1 Skenario 1 Pompa Trip 1 pompa Standby dengan Gas 
Accumulator 
Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 
trip. Dengan gas accumulator sebagai alat proteksi water hammer 








Gambar 4.1 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Gas Accumulator 
 
 
Gambar 4.2 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Gas accumulator 














































Pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 diketahui bahwa tekanan 
didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water hammer, 
tekanan berfluktuasi maksimum hingga 10.31 bar pada pipa 4, 
10.59 bar pada pipa 6 dan 8.61 bar pada pipa 18. Untuk data hasil 
simulasi performa gas accumaltor disaat 1 pompa mengalami trip 
dan 1 pompa dalam keadaan standby terdapat pada tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Tabel Hasil Simulasi Gas Accumulator Skenario 1 
Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 10.31 0.16 0.04 0.089 4.04 0.19 
6 10.59 0. 089 2.115 0.05 3.6 254 
18 8.61 0.12 3.302 314 3.3 240 
 
4.1.2 Skenario 1 Pompa Trip 1 Pompa Standby dengan 
Variasi Liquid High Level pada Surge Tank   
Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 
trip. Dengan variasi liquid high level pada surge tank sebagai alat 













4.1.2.1 Variasi Liquid High Level 0 Meter pada Surge Tank  
Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.3 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 

















Grafik Tekanan vs Waktu







Gambar 4.4 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 0 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-1 
 
 Pada gambar 4.3 dan gambar 4.4 diketahui bahwa tekanan 
didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water hammer, 
tekanan berfluktuasi maksimum hingga 16.582 bar pada pipa 4, 
10.269 bar pada pipa 6 dan 9.639 bar pada pipa 18. Untuk data hasil 
simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high level 
setinggi 0 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa dalam 
keadaan standby terdapat pada tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 0 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 16.582 0.107 0. 042 0.178 8. 091 0.249 
6 10.269 0. 071 0.442 0.178 5.675 260 

















Grafik Tekanan vs Waktu







4.1.2.2 Variasi Liquid High Level 1 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.5 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
















Grafik Tekanan vs Waktu







Gambar 4.6 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 1 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
 
Pada gambar 4.5 dan gambar 4.6 diketahui bahwa tekanan 
didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water hammer, 
tekanan berfluktuasi maksimum hingga 6.288 bar pada pipa 4, 
10.363 bar pada pipa 6 dan 6.249 bar pada pipa 18. Untuk data hasil 
simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high level 
setinggi 1 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa dalam 
keadaan standby terdapat pada tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 1 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 6.288 0.856 2.897 0.838 6.288 0.856 
6 10.363 0.857 2.158 0.802 5.765 110 
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4.1.2.3 Variasi Liquid High Level 2 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.7 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 


















Grafik Tekanan vs Waktu







Gambar 4.8 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 2 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
  
Pada gambar 4.7 dan gambar 4.8 diketahui bahwa tekanan 
didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water hammer, 
tekanan berfluktuasi maksimum hingga 12.596 bar pada pipa 4, 
7.81 bar pada pipa 6 dan 6.125 bar pada pipa 18. Untuk data hasil 
simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high level 
setinggi 2 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa dalam 
keadaan standby terdapat pada tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 2 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 12.596 0.785 1.225 0.820 5.892 0.856 
6 7.810 0.892 0. 042 0.785 5.439 115 
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4.1.2.4 Variasi Liquid High Level 3 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.9 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 

















Grafik Tekanan vs Waktu







Gambar 4.10 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 3 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
Pada gambar 4.9 dan gambar 4.10 diketahui bahwa 
tekanan didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water 
hammer, tekanan berfluktuasi maksimum hingga 6.281 bar pada 
pipa 4, 7.012 bar pada pipa 6 dan 5.96 bar pada pipa 18. Untuk data 
hasil simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high level 
setinggi 3 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa dalam 
keadaan standby terdapat pada tabel 4.5. 
 
Tabel 4.5 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 3 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 6.281 0.856 0. 042 0.785 6.281 0.856 
6 7. 012 0.856 0. 042 0.785 4.641 115 
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4.1.2.5 Variasi Liquid High Level 4 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.11 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
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Gambar 4.12 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 4 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
Pada gambar 4.11 dan gambar 4.12 diketahui bahwa 
tekanan didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water 
hammer, tekanan berfluktuasi maksimum hingga 12.582 bar pada 
pipa 4, 8.551 bar pada pipa 6 dan 6.621 bar pada pipa 18. Untuk 
data hasil simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high 
level setinggi 4 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa 
dalam keadaan standby terdapat pada tabel 4.6. 
  
Tabel 4.6 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 4 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 12.582 0.785 0.799 0.835 5.884 0.856 
6 8.551 0.892 2.628 0.838 4.757 115 
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4.1.2.6 Variasi Liquid High Level 5 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.13 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 

















Grafik Tekanan vs Waktu







Gambar 4.14 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 5 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
 
 Pada gambar 4.13 dan gambar 4.14 diketahui bahwa 
tekanan didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water 
hammer, tekanan berfluktuasi maksimum hingga 6.269 bar pada 
pipa 4, 7.024 bar pada pipa 6 dan 5.798 bar pada pipa 18. Untuk 
data hasil simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high 
level setinggi 5 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa 
dalam keadaan standby terdapat pada tabel 4.7. 
 
Tabel 4.7 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 5 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 6.269 0.856 2.985 0.802 6.269 0.856 
6 7. 024 1.141 0. 042 0.785 5.377 140 
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4.1.2.7 Variasi Liquid High Level 6 Meter pada Surge Tank 
 Dilakukan analisa pada skenario ini menjelaskan bahwa 1 
pompa standby dan 1 pompa tiba-tiba mengalami kegagalan atau 




Gambar 4.15 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
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Gambar 4.16 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Surge Tank variasi 
LHL 6 Meter Saat Detik ke-0 Hingga Detik ke-2 
 
 Pada gambar 4.15 dan gambar 4.16 diketahui bahwa 
tekanan didalam pipa mengalami fluktuasi saat terjadinya water 
hammer, tekanan berfluktuasi maksimum hingga 12.56 bar pada 
pipa 4, 9.798 bar pada pipa 6 dan 7.221 bar pada pipa 18. Untuk 
data hasil simulasi performa surge tank dengan variasi liquid high 
level setinggi 6 meter disaat1 pompa mengalami trip dan 1 pompa 
dalam keadaan standby terdapat pada tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8 Tabel Hasil Simulasi Surge Tank dengan Liquid High 
Level 6 Meter Skenario 1 Pompa Standby 1 Pompa Trip 
PIPA 
MAKSIMUM MINIMUM STABIL 
P (bar) t (s) P (bar) t (s) P (bar) t (s) 
4 12.560 0.785 1.225 0.820 5.875 0.856 
6 9.798 0.874 0.042 0.820 5.053 175 
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4.1.3 Perbandingan Hasil Simulasi Alat Proteksi Water 
Hammer Gas Accumulator dan Surge Tank Dengan 
Variasi Liquid High Level 
 Setelah didapatkan hasil simulasi dari alat proteksi water 
hammer gas accumulator dan surge tank dilakukan perbandingan 
antara kedua alat proteksi di setiap variasi pada pipa 4, pipa 6 dan 
pipa 8. 
 
4.1.3.1 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 0 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 0 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.17 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 


















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.18 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.19 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Pada gambar 4.17 terlihat bahwa tekanan maksimum pada 
pipa 4 yang dihasilkan oleh surge tank (16.582 bar) lebih besar dari 
pada gas accumulator (10.31 bar). Pada gambar 4.18 menunjukkan 
di pipa 6 surge tank menghasilkan tekananmaksimum lebih kecil 
(10.269 bar) dibandingkan gas accumulator (10.59 bar), 
sedangkan pada pipa 18 tekanan maksimum pada gas accumulator 
lebih kecil (8.61 bar) dibandingkan surge tank (9.639 bar). 
 
4.1.3.2 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 1 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 1 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.20 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.21 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.22 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 


















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Dari gambar 4.20, gambar 4.21 dan gambar 4.22 terlihat 
bahwa pada pipa 4,pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki tekanan 
maksimum lebih rendah dibandingkan dengan gas accumulator. 
 
4.1.3.3 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 2 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 2 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.23 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.24 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.25 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 


















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Dari gambar 4.23 terlihat bahwa pada pipa 4 surge tank 
memiliki tekanan maksimum lebih tinggi dari pada gas 
accumulator. Tetapi pada pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki 
tekanan maksimum daripada gas accumulator. 
 
4.1.3.4 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 3 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 3 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.26 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.27 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.28 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Dari gambar 4.26, gambar 4.27 dan gambar 4.28 terlihat 
bahwa pada pipa 4,pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki tekanan 
maksimum lebih rendah dibandingkan dengan gas accumulator. 
 
4.1.3.5 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 4 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 4 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.29 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.30 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.31 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





Dari gambar 4.29 terlihat bahwa pada pipa 4 surge tank 
memiliki tekanan maksimum lebih tinggi dari pada gas 
accumulator. Tetapi pada pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki 
tekanan maksimum daripada gas accumulator. 
 
4.1.3.6 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 5 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 5 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.32 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.33 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.34 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Dari gambar 4.32 gambar 4.33 dan gambar 4.34 terlihat 
bahwa pada pipa 4,pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki tekanan 
maksimum lebih rendah dibandingkan dengan gas accumulator. 
 
 
4.1.3.7 Perbandingan Hasil Simulasi Gas accumulator dan 
Surge Tank LHL 6 Meter  
 Perbandingan antara sistem proteksi water hammer gas 
accumulator dan surge tank dengan LHL 5 meter pada saat terjadi 
kegagalan pada saat pompa beropearasi 
 
 
Gambar 4.35 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 






Gambar 4.36 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 




Gambar 4.37 Grafik Tekanan Terhadap Waktu Perbandingan Gas 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 

















Grafik Tekanan vs Waktu
Perbandingan Gas Accumulator dan Surge Tank 





 Dari gambar 4.35 terlihat bahwa pada pipa 4 surge tank 
memiliki tekanan maksimum lebih tinggi dari pada gas 
accumulator. Tetapi pada pipa 6 dan pipa 18 surge tank memiliki 
tekanan maksimum daripada gas accumulator. 
 Untuk mengetahui dengan jelas perbandingan tekanan 
maksimum antara gas accumulator dan surge tank dengan variasi 
liquid high level. Diperlihatkan dalam gambar 4.9. 
 
 
Gambar 4.38 Grafik Perbandingan Tekanan Maksimum Gas 



























Grafik Tekanan Maksimum 
GA ST LHL 0 ST LHL 1 ST LHL 2
ST LHL 3 ST LHL 4 ST LHL 5 ST LHL 6
85 
 
 Dari gambar 4.38 dapat dilihat bahwa pada perbandingan 
antara gas accumulator dan variasi liquid high level pada surge 
tank menghasilkan perbandingan yang cukup signifikan, pada pipa 
4 surge tank dengan LHL 0 meter, 2 meter, 4 meter dan 6 meter 
memiliki tekanan maksimum lebih tinggi dibandingkan gas 
accumulator, sedangkan LHL 1 meter, 3 meter dan 5 meter 
menghasilkan fluktuasi tekanan maksimum dibawah gas 
accumulator. Pada pipa 6 semua variasi LHL pada surge tank 
menghasilkan tekanan maksimum yang lebih rendah dari pada gas 
accumulator. Pada pipa 18 hanya LHL 0 meter lah yang memiliki 




















































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
 Dari simulasi yang dilakukan untuk mengetahui serta 
mengevaluasi pengaruh penggunaan alat proteksi water hammer 
antara gas accumulator dan surge tank yang digunakan terhadap 
fluktuasi tekanan yang terjadi akibat kegagalan operasi pompa. 
Kesimpulan yang dapat diambil antara lain : 
 
1. Pemasangan gas accumulator pada jarak 25 meter dari 
rumah pompa instalasi di unit IPAM Karang Pilang 1 ini 
menghasilkan fluktuasi tekanan paling tinggi 10.312 bar 
pada pipa 4, 10.596 bar pada pipa 6 dan 8.616 bar pada 
pipa 18. 
2. Pemasangan surge tank pada jarak 25 meter dari rumah 
pompa instalasi di unit IPAM Karang Pilang 1 ini 
menghasilkan hasil terbaik pada liquid high level variasi 5 
meter karena tekanan hanya berfluktuasi hingga 6.629 bar 
pada pipa 4, 7.024 bar pada pipa 6 dan 5.798 pada pipa 18. 
3. Berdasarkan hasil perbandingan simulasi transient antara 
gas accumulator da surge tank yang di variasikan liquid 
high level-nya memeberikan hasil perbedaan yang cukup 
berarti, yakni pada pemodelan 1 pompa mengalami 
kegagalan operasi gas accumulator menghasilkan tekanan 
maksimum yang lebih rendah dari surge tank dengan 
liquid high level setinggi 0 meter, 2 meter, 4 meter dan 6 
meter. Sedangkan pada variasi liquid high level 1 meter, 3 
meter dan 5 meter surge tank memiliki tekanan maksimum 
lebih rendah dari gas accumulator. 
4. Surge tank dengan variasi liquid high level 1 meter, 3 
meter dan 5 meter dapat menjadi alternatif dari gas 
accumulator sebagai pencegahan water hammer pada 






 Dari hasil studi numerik mengenai evaluasi sistem proteksi 
water hammer untuk mengurangi lonjakan dan fluktuasi tekanan 
pada instalasi perpipaan di unit IPAM Karang Pilang 1 didapatkan 
beberapa saran, yaitu : 
 
1. Pada rumah pompa instalasi di unit IPAM Karang Pilang 
1 sistem proteksi water hammer surge tank dapat dijadikan 
alternatif dari sistem proteksi yang sudah terpasang (gas 
accumulator). 
2. Pada pemasangan surge tank sebaiknya berisikan air agar 
ketika terjadi fenomena water hammer lonjakan dan 
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Spesifikasi pipa yang digunakan pada unit rumah pompa karang 
pilang 1 adalah sebagai berikut. 
 













P1 2000 Steel 777 17,4 
P3 1000 Steel 635 12,7 
P4 1000 Steel 635 12,7 
P6 1000 Steel 685 12,7 
P7 2000 Steel 685 12,7 
P8 2000 Steel 777 17,4 
P10 1000 Steel 635 12,7 
P11 1000 Steel 635 12,7 
P13 1000 Steel 685 12,7 
P14 2000 Steel 685 12,7 
P15 8860 Steel 1000 35 
P16 20000 Steel 1000 35 
P18 160000 Steel 1000 35 
P19 8000000 Steel 1000 35 








Spesifikasi sambungan serta komponen penyusun 
perpipaan yang digunakan pada pemodelan adalah sebagai berikut: 
 











J2 Butterfly valve 1050 
J3 Pump 1 1050 
J4 Check valve 1050 
J5 Butterfly valve 1050 
J6 Butterfly valve 1050 
J7 Pump 2 1050 
J8 Check valve 1050 
J9 Butterfly valve 1050 
J10 Branch 1050 
J11 Tee 1050 
J20 Tee 1050 
J14 Butterfly valve 1050 










Perhitungan momen inersia impeller pompa dan motor penggerak: 
 
1. Perhitungan momen inersia untuk impeller pompa dan air 
yang tertahan pada casing pompa: 
➢ Daya pompa (P) = 800 kW 
➢ Putaran motor (N) = 985 rpm 












23,37 𝑘𝑔. 𝑚2 
 Momen inersia dari impeller pompa dan air yang tertahan 
pada casing pompa adalah 𝑰𝒑 = 𝟐𝟑, 𝟑𝟕 𝒌𝒈. 𝒎
𝟐 . 
 
2. Perhitungan momen inersia untuk motor penggerak 
pompa: 










=  86,73 𝑘𝑔. 𝑚2 
 Momen inersia untuk motor penggerak pompa adalah 
𝑰𝒎 = 𝟖𝟔, 𝟎𝟖 𝒌𝒈. 𝒎
𝟐 . 
 
Maka, Total = 23,37 𝑘𝑔. 𝑚2 + 86,73 𝑘𝑔. 𝑚2 
          = 110,1 𝑘𝑔. 𝑚2 
 
 
 
 
 
 
 
  
